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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

____________ Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,

E-mail: gu@10.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, 
Калевальскому и Муезерскому районам 

г. Костомукша, ул. Пожарного Семёнова, д. 1, тел. 8 (81459) 5-22-37, 
"телефон доверия"79-99-99, E-mail: gpn kost@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ №8/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому 
вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ. ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. № 1". ИНН 1004011132. 
ОГРН 1151001016517. юридический адрес: 186931. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ. ГОРОД 
КОСТОМУКША. УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ. ДОМ 11,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Костомукша. Калевальскому и Муезерскому районам 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия Орлова Николая Владимировича от 14.02.2022 г. № 
8. учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий 10220061000200994713.

в период с 15 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г.

1) Орловым Николаем Владимировичем, заместителем начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Костомукша. Калевальскому и
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Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Карелия.
2) Вороненко Ильей Николаевичем, старшим инспектором отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и 
Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка 

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица 

Заместитель директора Мартемьянова Светлана Геннадиевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого(-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5

1. На втором этаже здания №2 
согласно техническому 
паспорту объекта (правое и 
левое крыло) 
эвакуационные выходы 
расположены не 
рассредоточено

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч.1; СП 1.13130.2020 п. 
4.2.16. При необходимости наличия двух 
и более эвакуационных выходов они 
должны быть расположены 
рассредоточено

01.06.2022

2. Допускается использование 
наружной открытой 
лестницы с уклоном более 
45° (угол наклона 
лестничного марша 
эвакуационного пути 
составляет 57°)

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч.1; СП 1.13130.2020 п. 
5.2.1 Уклон наружных открытых 
лестниц, используемых для эвакуации, в 
зданиях детских дошкольных 
учреждений должен составлять не более 
45°

01.06.2022

3. Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации 
(коридоры правого и 
левого крыла на втором 
этаже) составляет менее 1,2 
метра, учитывая 
открывание дверей из 
помещений наружу 
(ширина коридора 1420 мм, 
ширина полотна двери 800 
мм)

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч.1; СП 1.13130.2020 п. 
4.3.3.; п. 4.3.4. Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации и пандусов 
должна быть не менее: 1,2 м - для 
коридоров и иных путей эвакуации, по 
которым могут эвакуироваться более 50 
человек; 0,7 м - для проходов к 
одиночным рабочим местам; 1,0 м - во 
всех остальных случаях, 
п. 4.3.4. При дверях, открывающихся из 
помещений в коридоры, за ширину 
эвакуационного пути по коридору

01.06.2022



следует принимать ширину коридора, 
уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - 
при одностороннем расположении 
дверей, либо при двустороннем 
расположении дверей, если минимальное 
расстояние между любыми двумя 
дверями противоположных сторон 
коридора составляет 10 м и более; 
на ширину дверного полотна - при 
двустороннем расположении дверей

4. Отсутствуют устройства 
для самозакрывания дверей 
эвакуационных выходов 
помещении первого этажа 
здания, в том числе из 
помещений № 25, 29 
согласно техническому 
паспорту объекта

Постановление Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации" п. 24. 
Руководитель организации обеспечивает 
наличие на противопожарных дверях и 
воротах и исправное состояние 
приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах, а на дверях 
лестничных клеток, дверях 
эвакуационных выходов, в том числе 
ведущих из подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, ведущих в 
квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) 
и непосредственно наружу), 
приспособлений для самозакрывания

01.06.2022

5. Автоматические установки 
пожарной сигнализации в 
здании объекта защиты не 
соответствуют проектной 
документации, 
разработанной и 
утверждённой в 
установленном порядке.

Федеральный закон Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее -  ФЗ- 
123), ст. 83, ч. 1; Автоматические 
установки пожаротушения и пожарной 
сигнализации должны монтироваться в 
зданиях и сооружениях в соответствии с 
проектной документацией, 
разработанной и утвержденной в 
установленном порядке.

01.06.2022

6. На объекте допускается 
совместная прокладка 
кабельных линий систем 
противопожарной защиты с 
другими кабелями и 
проводами в одном коробе, 
трубе, жгуте, замкнутом 
канале строительной 
конструкции или на одном 
лотке.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч. 1; СП 6.13130.2020 п. 
4.14 Не допускается совместная 
прокладка кабельных линий систем 
противопожарной защиты с другими 
кабелями и проводами в одном коробе, 
трубе, жгуте, замкнутом канале 
строительной конструкции или на одном 
лотке.

01.06.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.



f

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Орлов Николай Владимирович, 
заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. 
Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам 

управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Карелия

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего выездную проверку


